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BAJA TENSIÓN
ACTA DE INSPECCIÓN

Hoja n° 1 de 4

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con 
acreditación nº OC-I/028
Delegación de Illes Balears (Palma de Mallorca)
Dirección : C/ Maquinaria, 4, 1º, despacho 1. Edificio Confort. Polígono Son Va
CP 07011 Fax 971 469 636 Tel 971 775 075

Número acta :   07-07-E29-2-089319
N° Ref. instalación : BT-07-S001748
Nº expediente :
CUPS :

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 
de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta ACTA, ha realizado en la fecha que 
figura en el cuadro “FECHA INSPECCIÓN ACTUAL” las comprobaciones y controles que establece 
la legislación vigente, según:

Procedimiento ECA aplicable nº: 608009 Procedimiento ECA aplicable nº: 608001
 Instrucción Técnica ECA nº
Otras a especificar

TIPO DE INSPECCIÓN

Inspeccion inicial de 
Nueva instalación

Modificación o reforma 
importante

Inspeccion inicial de 
Ampliación importante Inspección periódica

EMPLAZAMIENTO 
INSTALACIÓN

Población

SANTA PONSA - CALVIA

Dirección

CEIP PUIG DE SA MORISCA

CP

07180

TITULAR 
PROPIETARIO

Nombre

AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J

Teléfono / e-mail
+34971699900

tmulet@calvia.com
EMPRESA 

INSTALADORA - R.E.I.E. -

INSTALADOR 
AUTORIZADO  - N.I.F. -

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS DE LA 
INSTALACIÓN

Uso de la instalación

COL. EGB.,INSTITUTOS,ACADEMIAS

Clase Superf. local (m2)

---

P. máx. admis. (kW)

---

Pot. instalada (kW)

---

Pot. contratada (kW)

---

Empresa suministradora

-

Tensión (V)

220

Int. Diferencial
N°
---
---
---
---

Int
varios
varios

---
---

sensib (mA)
30.0

300.0
---
---

Intensidad I.G.A. (A)

160.00

Resistencia 
tierra (Ω)

---

Tensión 
contacto (V)

-

Inspección realizada: Con Tensión Sin Tensión
MANTENIMIENTO (POR EMPRESA 
INST./ INSTALADOR AUTORIZADO) NÚM. 

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS
CÓDIGO DEFECTOS NIVEL 

DEFECTO
PLAZO 

SUBSANACIÓN OBSERVACIONES

Ver Informe relativo a los puntos no satisfactorios en la/s hoja/s siguiente/s

FECHA INSTALACIÓN
---

   FECHA REVISIÓN ANTERIOR   
---

REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA HASTA
28/07/2022

FECHA INSPECCIÓN ACTUAL
28/07/2017

OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE REVISIÓN
La revisión ha sido realizada por el inspector que firma este dictamen, en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los 
resultados obtenidos, se considera que la instalación merece la siguiente calificación global en lo que se refiere a la seguridad del funcionamiento y al 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas.

CALIFICACIÓN FAVORABLE:

CALIFICACIÓN CONDICIONADA:

CALIFICACIÓN NEGATIVA:

EL INSPECTOR
1. Sin defectos.
2. Con defectos leves.
3. Con defectos graves a subsanar antes de                       y 
comunicar a esta entidad que se ha realizado la reparación. 
4. Con defectos muy graves.

6 meses

4. Con defectos muy graves.4. Con defectos muy graves.

 JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF

Fecha emisión: 31 de julio de 2017
ENTERADO Y ACUSE DE RECIBO DE UNA COPIA DE ESTA ACTA:

Por el titular: Por el instalador-mantenedor:
CONFORME

Nombre y sello:
VER LAS INSTRUCCIONES AL DORSO

NOTA: LOS DATOS Y LOS RESULTADOS DE ESTA ACTA NO DEBEN SER REPRODUCIDOS SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL.

E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
 
f
i
r
m
a
 
e
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
(
L
e
y
 
5
9
/
2
0
0
3
)
.
 
C
ó
d
i
g
o
 
h
a
s
h
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
f
i
r
m
a
d
o
 
(
s
h
a
-
1
)
 
2
a
3
6
f
0
1
9
5
d
1
e
d
4
4
6
e
5
7
c
d
6
b
4
0
f
c
2
b
c
c
c
6
9
e
4
d
4
7
8
.
 
P
a
r
a
 
s
o
l
i
c
i
t
a
r
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
f
i
r
m
a
d
o
 
e
n
v
i
a
r
 
e
m
a
i
l

a
 
r
e
p
o
r
t
s
.
i
v
s
@
e
s
.
b
u
r
e
a
u
v
e
r
i
t
a
s
.
c
o
m

Josefina de la Fuente Loof 
Documento firmado 
digitalmente

VALLS CABOT CECILIA -

43059987P

14/11/2017
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INFORME RELATIVO
A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

Hoja n° 2 de 4

Titular o propietario AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J

Número de acta 07-07-E29-2-089319
Fecha del acta 31 de julio de 2017

Núm. Ref. de instalación BT-07-S001748
Número de expediente

Dirección CEIP PUIG DE SA MORISCA
07180 SANTA PONSA - CALVIA

El inspector  JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CÓDIGO DEFECTO NIVEL 
DEFECTO

PLAZO 
SUBSANACIÓN OBSERVACIONES

8.1.1
No se proporciona factura eléctrica de la luz. Se deberá de aportar y 
con el número CUPS visible. G 6 Meses ver notas anexas

0.7.13
Los conductores, circuitos y elementos no están convenientemente 
señalizados o no son accesibles para su reparación y control. G 6 Meses ver notas anexas

0.7.15
La instalación posee alumbrado de emergencia pero alguno de los 
equipos autónomos no funciona debidamente. G 6 Meses ver notas anexas

0.8.3
Las uniones entre conductores y elementos del sistema de toma de 
tierra no están bien ejecutadas. G 6 Meses ver notas anexas

0.13.7
Incorrecta protección por corte automático (selectividad inadecuada)

G 6 Meses ver notas anexas

3.1.5
No se identifican con rótulos indelebles los circuitos de salida de los 
cuadros de distribución. L ver notas anexas

7.1.7
Valores de resistencia de puesta a tierra incorrectos

G 6 Meses ver notas anexas

se adjuntan notas adicionales al informe relativo a los puntos no satisfactoriosSI

NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS

 
GENERAL 
- Repasar apriete de tornillería de las protecciones del cuadro eléctrico 
- Presentar en segunda visita certificado de subsanación de deficiencias por parte de instalador autorizado. 
- Presentar en segunda visita factura de electricidad donde aparezca CUPS y potencia contratada 
- Rotular el título de cada subcuadro respecto al nombre del cuadro del que procede. 
- Algunas emergencias no funcionan ( pe cocina..). Revisar todas en segunda inspección. 
Ante cualquier duda ponerse en contacto con la inspectora 647.33.18.63 
 
CUADRO GENERAL 
- Subcuadro rotulado como horno cerámica con destino desconocido. No se ha encontrado dicho subcuadro. 
- Diferencial  DIF 1 sobrecargado ( circuito grupo 2x25/30) 
- Difrencial DIF 4 sobrecargado ( circuito gripo 2x25/30) 
- Cable de tierra de puerta del cuadro desconectada. 
- Los subcuadros siguientes requieren una protección independiente desde cuadro general ( de cada subcuadro que abajo se señalan salen 2 ó 3 
subcuadros sin protección independiente) 
 - Subcuadro aulas 7,8 y almacén. 
 - Subcuadro Conserjería, apa y comedor 
 - Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores. 
 - Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios 
 
SUBCUADRO SECRETARIA (Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios) 
- Diferencial sobrecargado ( 2x25/30) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO COCINA 
- Tomas de corriente en PIA de más de 16 A 
- Valor de tierra > 2000 ohmios. No existe tierra. Siguiente inspección comprobar salto de diferenciales y la tierra en las tomas de tierra de cocina 
 
SUBCUADRO CALDERAS 
- Diferencial no actúa. 
 
SUBCUADRO AULA 7 (Subcuadro aulas 7,8 y almacén.) 
- Falta rotular E
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INFORME RELATIVO
A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

Hoja n° 3 de 4

Titular o propietario AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J

Número de acta 07-07-E29-2-089319
Fecha del acta 31 de julio de 2017

Núm. Ref. de instalación BT-07-S001748
Número de expediente

Dirección CEIP PUIG DE SA MORISCA
07180 SANTA PONSA - CALVIA

El inspector  JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF

NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS
- Diferencial sobrecargado ( 2x25/30) 
 
SUBCUADR0 AULA 8 (Subcuadro aulas 7,8 y almacén.) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO APA (Subcuadro Conserjería, apa y comedor) 
- falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA INGLES (Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores.) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO SALA MÚSICA (Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores) 
- Falta rotular 
- Sección insuficiente bajo diferencial 
 
SUBCUADRO DIRECCION (Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios) 
- No se detecta tierra en cuadro. No se puede comprobar salto de diferencial. 
- Se detecta una tensión de 25 V en neutro estando actuado diferencial. 
- Falta rotular. 
- Cable con punta al aire dentro de cuadro. 
 
SUBCUADRO CAP D´ESTUDIS (Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios)  
- No se detecta tierra en cuadro. No se puede comprobar salto de diferencial. 
- Se detecta una tensión de 28 V en neutro estando actuado diferencial. 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO BIBLIOTECA (Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores) 
- Falta rotular 
- Cuadro sin fácil acceso. Oculto detrás de una estantería. 
 
SUBCUADRO PLANTA PISO 
- Tomas de corriente en PIA de más de 16 A 
- Los subcuadros siguientes requieren una protección independiente desde cuadro, de cada subcuadro salen 3 subcuadros sin protección independiente    
  - Subcuadro aulas norte ( sub aula norte 1, sub aula norte 2, y sub aula norte 3) 
  - Subcuadro aulas sur ( sub aula sur 1, sub aula sur 2, y sub aula sur 3) 
 
SUBCUADRO AULA SUR 1 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA SUR 2 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA NORTE 1 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA NORTE 2 
- Falta rotular 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
 
SUBCUADRO AULA NORTE 3 
- Falta rotular 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
 
SUBCUADRO ASCENSORES 
- Se detecta una tensión de contacto de 50 V y una tierra de 295, no coincide con la tierra de la instalación y tensión de contacto al límite. Revisar tierra. 
 
SUBCUADRO GIMNASIO  
- existe un retorno de tensión bajo diferencial de emergencias de 25 V. No se puede comprobar resistencia de aislamiento. 
 
SUBCUADRO ESCUELA INFANTIL 
- Faltan obturadores 
- Los subcuadros siguientes requieren una protección independiente desde cuadro. Del subcuadro aulas, salen 4 subcuadros sin protección independiente. 
  - Subcuadro aulas ( aula 1, aula 2, aula 3 y sub. dirección infantil)    
 
SUBCUADRO AULA 1 ( INFANTIL) 
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INFORME RELATIVO
A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

Hoja n° 4 de 4

Titular o propietario AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J

Número de acta 07-07-E29-2-089319
Fecha del acta 31 de julio de 2017

Núm. Ref. de instalación BT-07-S001748
Número de expediente

Dirección CEIP PUIG DE SA MORISCA
07180 SANTA PONSA - CALVIA

El inspector  JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF

NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA 2 ( INFANTIL) 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA 3 ( INFANTIL) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO DIRECCION INFANTIL 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
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INSTRUCCIONES 
  

OBLIGACIONES DEL TITULAR 
  
El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 
16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las 
condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a: 
  
1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
  
Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las 
correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta. 
  
2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA 
  
2.1 Calificación negativa 
Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que 
esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto 
antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación. 
  
2.2 Calificación condicionada 
- Si se han reseñado en el acta defectos graves (G), a corregir dentro de un determinado plazo, deben remitir, a 
esta entidad de inspección, certificación acreditativa de la corrección de los mencionados defectos dentro de dicho 
plazo. 
- Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que puedan 
incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del 
correspondiente expediente sancionador. 
  
2.3 Calificación favorable  
- Si se han reseñado defectos leves (L), les recomendamos que para una mejor calidad del servicio, ordenen que se 
corrijan cuanto antes. 
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BAJA TENSIÓN
ACTA DE INSPECCIÓN


Hoja n° 1 de 4


ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con 
acreditación nº OC-I/028
Delegación de Illes Balears (Palma de Mallorca)
Dirección : C/ Maquinaria, 4, 1º, despacho 1. Edificio Confort. Polígono Son Va
CP 07011 Fax 971 469 636 Tel 971 775 075


Número acta :   07-07-E29-2-089319
N° Ref. instalación : BT-07-S001748
Nº expediente :
CUPS :


De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 
de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta ACTA, ha realizado en la fecha que 
figura en el cuadro “FECHA INSPECCIÓN ACTUAL” las comprobaciones y controles que establece 
la legislación vigente, según:


Procedimiento ECA aplicable nº: 608009 Procedimiento ECA aplicable nº: 608001
 Instrucción Técnica ECA nº
Otras a especificar


TIPO DE INSPECCIÓN


Inspeccion inicial de 
Nueva instalación


Modificación o reforma 
importante


Inspeccion inicial de 
Ampliación importante Inspección periódica


EMPLAZAMIENTO 
INSTALACIÓN


Población


SANTA PONSA - CALVIA


Dirección


CEIP PUIG DE SA MORISCA


CP


07180


TITULAR 
PROPIETARIO


Nombre


AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J


Teléfono / e-mail
+34971699900


tmulet@calvia.com
EMPRESA 


INSTALADORA - R.E.I.E. -


INSTALADOR 
AUTORIZADO  - N.I.F. -


CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS DE LA 
INSTALACIÓN


Uso de la instalación


COL. EGB.,INSTITUTOS,ACADEMIAS


Clase Superf. local (m2)


---


P. máx. admis. (kW)


---


Pot. instalada (kW)


---


Pot. contratada (kW)


---


Empresa suministradora


-


Tensión (V)


220


Int. Diferencial
N°
---
---
---
---


Int
varios
varios


---
---


sensib (mA)
30.0


300.0
---
---


Intensidad I.G.A. (A)


160.00


Resistencia 
tierra (Ω)


---


Tensión 
contacto (V)


-


Inspección realizada: Con Tensión Sin Tensión
MANTENIMIENTO (POR EMPRESA 
INST./ INSTALADOR AUTORIZADO) NÚM. 


INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS
CÓDIGO DEFECTOS NIVEL 


DEFECTO
PLAZO 


SUBSANACIÓN OBSERVACIONES


Ver Informe relativo a los puntos no satisfactorios en la/s hoja/s siguiente/s


FECHA INSTALACIÓN
---


   FECHA REVISIÓN ANTERIOR   
---


REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA HASTA
28/07/2022


FECHA INSPECCIÓN ACTUAL
28/07/2017


OBSERVACIONES:


CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE REVISIÓN
La revisión ha sido realizada por el inspector que firma este dictamen, en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los 
resultados obtenidos, se considera que la instalación merece la siguiente calificación global en lo que se refiere a la seguridad del funcionamiento y al 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas.


CALIFICACIÓN FAVORABLE:


CALIFICACIÓN CONDICIONADA:


CALIFICACIÓN NEGATIVA:


EL INSPECTOR
1. Sin defectos.
2. Con defectos leves.
3. Con defectos graves a subsanar antes de                       y 
comunicar a esta entidad que se ha realizado la reparación. 
4. Con defectos muy graves.


6 meses


4. Con defectos muy graves.4. Con defectos muy graves.


 JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF


Fecha emisión: 31 de julio de 2017
ENTERADO Y ACUSE DE RECIBO DE UNA COPIA DE ESTA ACTA:


Por el titular: Por el instalador-mantenedor:
CONFORME


Nombre y sello:
VER LAS INSTRUCCIONES AL DORSO


NOTA: LOS DATOS Y LOS RESULTADOS DE ESTA ACTA NO DEBEN SER REPRODUCIDOS SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL.







INFORME RELATIVO
A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS


Hoja n° 2 de 4


Titular o propietario AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J


Número de acta 07-07-E29-2-089319
Fecha del acta 31 de julio de 2017


Núm. Ref. de instalación BT-07-S001748
Número de expediente


Dirección CEIP PUIG DE SA MORISCA
07180 SANTA PONSA - CALVIA


El inspector  JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF


INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS


CÓDIGO DEFECTO NIVEL 
DEFECTO


PLAZO 
SUBSANACIÓN OBSERVACIONES


8.1.1
No se proporciona factura eléctrica de la luz. Se deberá de aportar y 
con el número CUPS visible. G 6 Meses ver notas anexas


0.7.13
Los conductores, circuitos y elementos no están convenientemente 
señalizados o no son accesibles para su reparación y control. G 6 Meses ver notas anexas


0.7.15
La instalación posee alumbrado de emergencia pero alguno de los 
equipos autónomos no funciona debidamente. G 6 Meses ver notas anexas


0.8.3
Las uniones entre conductores y elementos del sistema de toma de 
tierra no están bien ejecutadas. G 6 Meses ver notas anexas


0.13.7
Incorrecta protección por corte automático (selectividad inadecuada)


G 6 Meses ver notas anexas


3.1.5
No se identifican con rótulos indelebles los circuitos de salida de los 
cuadros de distribución. L ver notas anexas


7.1.7
Valores de resistencia de puesta a tierra incorrectos


G 6 Meses ver notas anexas


se adjuntan notas adicionales al informe relativo a los puntos no satisfactoriosSI


NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS


 
GENERAL 
- Repasar apriete de tornillería de las protecciones del cuadro eléctrico 
- Presentar en segunda visita certificado de subsanación de deficiencias por parte de instalador autorizado. 
- Presentar en segunda visita factura de electricidad donde aparezca CUPS y potencia contratada 
- Rotular el título de cada subcuadro respecto al nombre del cuadro del que procede. 
- Algunas emergencias no funcionan ( pe cocina..). Revisar todas en segunda inspección. 
Ante cualquier duda ponerse en contacto con la inspectora 647.33.18.63 
 
CUADRO GENERAL 
- Subcuadro rotulado como horno cerámica con destino desconocido. No se ha encontrado dicho subcuadro. 
- Diferencial  DIF 1 sobrecargado ( circuito grupo 2x25/30) 
- Difrencial DIF 4 sobrecargado ( circuito gripo 2x25/30) 
- Cable de tierra de puerta del cuadro desconectada. 
- Los subcuadros siguientes requieren una protección independiente desde cuadro general ( de cada subcuadro que abajo se señalan salen 2 ó 3 
subcuadros sin protección independiente) 
 - Subcuadro aulas 7,8 y almacén. 
 - Subcuadro Conserjería, apa y comedor 
 - Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores. 
 - Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios 
 
SUBCUADRO SECRETARIA (Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios) 
- Diferencial sobrecargado ( 2x25/30) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO COCINA 
- Tomas de corriente en PIA de más de 16 A 
- Valor de tierra > 2000 ohmios. No existe tierra. Siguiente inspección comprobar salto de diferenciales y la tierra en las tomas de tierra de cocina 
 
SUBCUADRO CALDERAS 
- Diferencial no actúa. 
 
SUBCUADRO AULA 7 (Subcuadro aulas 7,8 y almacén.) 
- Falta rotular 







INFORME RELATIVO
A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS


Hoja n° 3 de 4


Titular o propietario AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J


Número de acta 07-07-E29-2-089319
Fecha del acta 31 de julio de 2017


Núm. Ref. de instalación BT-07-S001748
Número de expediente


Dirección CEIP PUIG DE SA MORISCA
07180 SANTA PONSA - CALVIA


El inspector  JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF


NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS
- Diferencial sobrecargado ( 2x25/30) 
 
SUBCUADR0 AULA 8 (Subcuadro aulas 7,8 y almacén.) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO APA (Subcuadro Conserjería, apa y comedor) 
- falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA INGLES (Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores.) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO SALA MÚSICA (Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores) 
- Falta rotular 
- Sección insuficiente bajo diferencial 
 
SUBCUADRO DIRECCION (Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios) 
- No se detecta tierra en cuadro. No se puede comprobar salto de diferencial. 
- Se detecta una tensión de 25 V en neutro estando actuado diferencial. 
- Falta rotular. 
- Cable con punta al aire dentro de cuadro. 
 
SUBCUADRO CAP D´ESTUDIS (Subcuadro secretaría, dirección y jefe de estudios)  
- No se detecta tierra en cuadro. No se puede comprobar salto de diferencial. 
- Se detecta una tensión de 28 V en neutro estando actuado diferencial. 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO BIBLIOTECA (Subcuadro biblioteca, usos múltiples y sala de profesores) 
- Falta rotular 
- Cuadro sin fácil acceso. Oculto detrás de una estantería. 
 
SUBCUADRO PLANTA PISO 
- Tomas de corriente en PIA de más de 16 A 
- Los subcuadros siguientes requieren una protección independiente desde cuadro, de cada subcuadro salen 3 subcuadros sin protección independiente    
  - Subcuadro aulas norte ( sub aula norte 1, sub aula norte 2, y sub aula norte 3) 
  - Subcuadro aulas sur ( sub aula sur 1, sub aula sur 2, y sub aula sur 3) 
 
SUBCUADRO AULA SUR 1 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA SUR 2 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA NORTE 1 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA NORTE 2 
- Falta rotular 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
 
SUBCUADRO AULA NORTE 3 
- Falta rotular 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
 
SUBCUADRO ASCENSORES 
- Se detecta una tensión de contacto de 50 V y una tierra de 295, no coincide con la tierra de la instalación y tensión de contacto al límite. Revisar tierra. 
 
SUBCUADRO GIMNASIO  
- existe un retorno de tensión bajo diferencial de emergencias de 25 V. No se puede comprobar resistencia de aislamiento. 
 
SUBCUADRO ESCUELA INFANTIL 
- Faltan obturadores 
- Los subcuadros siguientes requieren una protección independiente desde cuadro. Del subcuadro aulas, salen 4 subcuadros sin protección independiente. 
  - Subcuadro aulas ( aula 1, aula 2, aula 3 y sub. dirección infantil)    
 
SUBCUADRO AULA 1 ( INFANTIL) 







INFORME RELATIVO
A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS


Hoja n° 4 de 4


Titular o propietario AJUNTAMENT DE CALVIÀ- P0701100J


Número de acta 07-07-E29-2-089319
Fecha del acta 31 de julio de 2017


Núm. Ref. de instalación BT-07-S001748
Número de expediente


Dirección CEIP PUIG DE SA MORISCA
07180 SANTA PONSA - CALVIA


El inspector  JOSEFINA BRITT DE LA FUENTE LOOF


NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA 2 ( INFANTIL) 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO AULA 3 ( INFANTIL) 
- Falta rotular 
 
SUBCUADRO DIRECCION INFANTIL 
- Sección insuficiente bajo diferencial 2x25/30 
- Falta rotular 
 
 
 
 
 
 
 







INSTRUCCIONES 
  


OBLIGACIONES DEL TITULAR 
  
El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 
16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las 
condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a: 
  
1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS 
  
Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las 
correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta. 
  
2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA 
  
2.1 Calificación negativa 
Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que 
esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto 
antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación. 
  
2.2 Calificación condicionada 
- Si se han reseñado en el acta defectos graves (G), a corregir dentro de un determinado plazo, deben remitir, a 
esta entidad de inspección, certificación acreditativa de la corrección de los mencionados defectos dentro de dicho 
plazo. 
- Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que puedan 
incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del 
correspondiente expediente sancionador. 
  
2.3 Calificación favorable  
- Si se han reseñado defectos leves (L), les recomendamos que para una mejor calidad del servicio, ordenen que se 
corrijan cuanto antes. 
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ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I/028

Delegación de  ()

Fecha de Autorización Xunta de Galicia: 5/12/1997

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta ACTA, ha realizado en la fecha que figura en el cuadro “FECHA INSPECCIÓN ACTUAL” las comprobaciones y controles que establece la legislación vigente, según:

TIPO DE INSPECCIÓN

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 18.09.2002), el inspector que suscribe esta CERTIFICADO, ha realizado en la fecha que figura en el cuadro “FECHA COMPROBACIÓN” la comprobación de la subsanación de los defectos indicados en el Acta de la última inspección periódica realizada en la instalación cuyas características se indican a continuación:

OBJETO

Conversión Acta Inspección periódica condicionada a negativa

EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN

TITULAR 

DIRECCION TITULAR

EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN

TITULAR PROPIETARIO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN

Int. Diferencial

N°

Int

sensib (mA)

Inspección realizada:

Seleccione con o Sin Tensión por favor

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CÓDIGO

DEFECTOS

NIVEL DEFECTO

PLAZO SUBSANACIÓN

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE REVISIÓN

La revisión ha sido realizada por el inspector que firma este dictamen, en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los resultados obtenidos, se considera que la instalación merece la siguiente calificación global en lo que se refiere a la seguridad del funcionamiento y al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas.

Como resultado de la comprobación se constata que no se ha acreditado la subsanación de los defectos anteriormente indicados, por lo que la nueva calificación y dictamen de la anterior inspección periódica realizada pasa a ser la siguiente:

CALIFICACIÓN FAVORABLE:

CALIFICACIÓN CONDICIONADA:

CALIFICACIÓN NEGATIVA:

EL INSPECTOR

ENTERADO Y ACUSE DE RECIBO DE UNA COPIA DE ESTA ACTA:

Por el titular:

Por el instalador-mantenedor:

NOTA: LOS DATOS Y LOS RESULTADOS DE ESTA ACTA NO DEBEN SER REPRODUCIDOS SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL.

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CÓDIGO

DEFECTO

NIVEL DEFECTO

PLAZO SUBSANACIÓN

OBSERVACIONES

Nota: Los plazos de subsanación indicados deben considerarse desde la fecha de la primera visita

NOTAS ADICIONALES AL INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS  NO SATISFACTORIOS
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INSTRUCCIONES

 

OBLIGACIONES DEL TITULAR

 

El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a:

 

1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

 

Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta.

 

2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA

 

2.1 Calificación negativa

Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación.

 

2.2 Calificación condicionada

- Si se han reseñado en el acta defectos graves (G), a corregir dentro de un determinado plazo, deben remitir, a esta entidad de inspección, certificación acreditativa de la corrección de los mencionados defectos dentro de dicho plazo.

- Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que puedan incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del correspondiente expediente sancionador.

 

2.3 Calificación favorable 

- Si se han reseñado defectos leves (L), les recomendamos que para una mejor calidad del servicio, ordenen que se corrijan cuanto antes.

 

INSTRUCCIONES

 

OBLIGACIONES DEL TITULAR

 

El titular de la instalación a la cual se refiere el acta de inspección del anverso, tal como establece la Ley 21/1992 de 16 de julio de industria, es responsable del uso, conservación y mantenimiento de aquella, de acuerdo con las condiciones de seguridad reglamentarias y en concreto está obligado a:

 

1. EN RELACIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

 

Tomar las medidas oportunas para que dentro de los plazos establecidos o de sus prórrogas, se realicen las correcciones, reparaciones o reformas detalladas en esta acta.

Si no se corrigen los defectos referidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pueden incurrir, la Administración competente podrá imponerles una sanción administrativa previa apertura del correspondiente expediente sancionador. 

 

2. EN RELACIÓN AL NIVEL DE LAS DEFICIENCIAS RESEÑADAS EN EL ANVERSO DE ESTA ACTA

 

2.1 Calificación negativa

Si se han detectado defectos muy graves (M), la instalación no debe ponerse de nuevo en funcionamiento hasta que esta entidad de inspección haya realizado las comprobaciones ordenadas. A tal efecto, deben remitirnos cuanto antes, certificación acreditativa  de la corrección, acompañada de solicitud de comprobación.

Se emitirá un informe negativo, el cual se remitirá al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma para que adopte las medidas oportunas.

En nuevas instalaciones la instalación eléctrica no puede ponerse en servicio, debiéndose corregir los defectos lo más pronto posible y realizando una nueva inspección para comprobar su corrección y emitir el certificado favorable. 

 

2.2 Calificación condicionada

En instalaciones existentes si se han reseñado en el acta defectos graves (G) o defectos leves (L) sin corregir de una inspección anterior, a corregir dentro de un determinado plazo, se debe remitir a esta entidad de inspección la  certificación acreditativa de la corrección de los mismos para su posterior comprobación. Después de haber transcurrido un mes a partir de la finalización de dicho plazo, se remitirá el certificado con calificación negativa al Órgano Competente de la Comunidad Autónoma.

En nuevas instalaciones la instalación eléctrica no puede ponerse en servicio, debiéndose corregir los defectos lo más pronto posible y realizando una nueva inspección para comprobar su corrección y emitir el certificado favorable.

 

2.3 Calificación favorable 

Sin defectos: La instalación queda en servicio normal.

Con defectos leves: La instalación eléctrica queda en servicio, debiéndose corregir los defectos lo antes posible y antes de la próxima inspección. 

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I/028

Delegación de  ()

Fecha de Autorización Xunta de Galicia: 5/12/1997

En cumplimiento del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y su Instrucción Técnica Complementaria BT05, el inspector que suscribe este CERTIFICADO ha realizado, en la fecha que se indica, las comprobaciones y controles que establece la legislación vigente, para el tipo de inspección marcado a la derecha, de la instalación eléctrica que se describe a continuación, de acuerdo con el procedimiento de ECA núm. 608009.

INSPECCIÓN INICIAL PREVIA A LA PUESTA EN SERVICIO DE

EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN

EMPLAZAMIENTO INSTALACIÓN

TITULAR PROPIETARIO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

AUTOR/DIRECTOR DE OBRA

COLEGIO OFICIAL

NÚM. COLEGIADO

NÚM. VISADO  /EXP

FECHA

PROYECTO

CERTIFICADO FINAL DE OBRA

OTROS

TIPO DE  INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN

CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN 

ECA ha evaluado con resultado FAVORABLE la adecuación de la documentación relativa a la instalación descrita con los preceptos de la ITC-BT 04 del R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión, y ha realizado la inspección de todas las partes controlables y visibles de la misma, según consta en el acta núm.                                                                   y a la vista de los resultados obtenidos,

 

CERTIFICA, que la instalación eléctrica, en lo que respecta a la seguridad de funcionamiento, merece la siguiente calificación global:   FAVORABLE

SELLO DE ECA

Firma 

NOTA: Los resultados y la calificación indicada solo se refiere a la instalación inspeccionada.  Los datos y los resultados de este certificado no deben reproducirse parcialmente sin la aprobación expresa de este Organismo de Control.

9.0.0.0.20091029.1.612548.606130

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN

Grupo

Potencias en KW :      

Max Admisible

Concertada o ampliada

Autorizada o instalada

Contratada

Tensión

Intensidad I.G.A.

S.N.

S.C.

Int. Diferencial      

Circuito

Nº

Int

Sensib (mA)

Línea General de Alimentación / Derivación Individual:

Sección (mm2)

Longitud (m)

Tipo conductor

S.N.

S.C.

Contrato Mantenimiento

Fecha

Vigente

Categoría BT Emp. Instal.: 

Tipo de instalación:

C/ Maquinaria, 4, 1º, despacho 1. Edificio Confort. Polígono Son Valentí

07-07-E29-2-089319

07-07-E29-2-089319

IP

(01A) Edificio destinado a viviendas, locales y oficinas

(01B) Vivienda unifamiliar

(01C) Local u oficina sin consideración de pública concurrencia

(01D) Servicios comunes sin riesgos especiales en edificios

(02A) Edificio destinado a locales de pública concurrencia

(02B) Local de pública concurrencia

(02C) Quirófanos y salas de intervención

(03A) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase I, excepto garajes

(03B) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase II, excepto garajes

(03C) Garaje con ventilación forzada

(03D) Garaje con ventilación natural con N° plazas >5

(04A) Local mojado y/o conductores aislados para caldeo, excluyendo las viviendas

(04B) Piscina y/o fuente

(05A) Local húmedo, polvoriento o con riesgo de corrosión, bombas

(06A) Establecimiento agrícola u hortícola

(07A) Instalación temporal para maquinaria de obras en construcción

(07B) Instalaciones temporales en locales o emplazamientos abiertos

(08A) Líneas y redes aéreas o subterráneas de distribución

(09A) Instalaciones de alumbrado exterior

(10A) Cercas eléctricas

(11A) Tensiones especiales y rótulos luminosos

(12A) Maquinas de elevación y transporte

(13A) Generadores y convertidores

(14A) Industrias en general

(15A) Instalación de enlace para más de un usuario

01A

01B

01C

01D

02A

02B

02C

03A

03B

03C

03D

04A

04B

05A

06A

07A

07B

08A

09A

10A

11A

12A

13A

14A

15A
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1

Ver Informe relativo a los puntos no satisfactorios en la/s hoja/s siguiente/s

2

4. Con defectos muy graves.

4. No se han subsanado los defectos de la inspección anterior.

4. No se ha acreditado la subsanación de defectos.
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a - Industria, en general. P>20 kW

b - Local húmedo, polvoriento, con riesgo corrosión o bombas agua. P>10kW

c - Local mojado. generador, convertidor, conductores caldeo. P>10kW

d - Temporal; maquinaria construcción, local o emplazamiento abierto. P>50kW

e - Viviendas, locales comerciales u oficinas no considerados LPC. P>100kW

f - Viviendas unifamiliares

g - Aparc. o estac. requiere ventilación forzada

h - Aparc. o estac. dispone ventilación natural, más de 5 plazas

i - Local Pública Concurrencia

j - Líneas, máq. elev. o transp, tensiones esp., rótulos, cercas, redes

k - Alumbrado exterior. P>5kW

l - Local con riesgo incendio o explosión, excepto aparc. o estac.

m - Quirófano o sala intervención

n - Piscina o fuente. P>5 kW

z - Recarga vehículo; infraest. P>50kW, inst. exterior P>10kW, modo carga 4

o - No incluida en las anteriores, determinada por el Ministerio

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

z

o

a - Industria, en general. P>20 kW

b1 - Local húmedo, polvoriento, con riesgo corrosión o bombas agua. P>10kW

b2 - Bombas de extracción o elevación de agua. P>10kW

c1 - Locales mojados. P>10kW

c2 - Generadores y convertidores. P>10kW

c3 - Conductores aislados para caldeo dist. vivienda. P>10kW

d - Temporal; maquinaria construcción, local o emplazamiento abierto. P>50kW

e - Viviendas, locales comerciales u oficinas no considerados LPC. P>100kW

f - Viviendas unifamiliares

g - Aparc. o estac. requiere ventilación forzada

h - Aparc. o estac. dispone ventilación natural, más de 5 plazas

i - Local Pública Concurrencia

j - Líneas, máq. elev. o transp, tensiones esp., rótulos, cercas, redes

k - Alumbrado exterior. P>5kW

l - Local con riesgo incendio o explosión, excepto aparc. o estac.

m - Quirófano o sala intervención

n - Piscina o fuente. P>5 kW

z1 - Infraestructura para recarga vehículo eléctrico. P>50kW

z2 - Instalación recarga de vehículo eléctrico en el exterior. P>10kW

z3 - Estación para el modo de carga 4 de vehículo eléctrico 

o - No incluida en las anteriores, determinada por el Ministerio

a

b1

b2

c1

c2

c3

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

z1

z2

z3

o

a - Industrial. P>100 kW

b - Local Pública Concurrencia

c - Local con riesgo incendio o expl., clase I, excepto aparc. menos 25 pl.

d - Locales mojados. P>25kW

e - Piscina. P>10 kW

f - Quirófano o sala intervención

g - Alumbrado exterior. P>5kW

h - Estación de recarga de vehículos eléctricos

a
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AFRODISIO PASCUAL ALONSO, S.L.

ANSELMO LEON DISTRIBUCION, S.L.

DISTRIB. DE E. ELECT. DEL NOROESTE, S.L.

DISTRIB. DE E. ELECT. ENERQUINTA, S.L.

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, S.L.

ELECTRA ADURIZ, S.A.

ELECTRA ALVARO BENITO, S.L.

ELECTRA LA ROSA, S.L.

ELECTRA SAN BARTOLOME, S.L.

ELECTRA VALDIVIELSO, S.A.

ELECTRICA BAÑESA, S.L.

ELECTRICA CAMPOSUR, S.L.

ELECTRICA DEL HUEBRA, S.L.

ELECTRICA MORO BENITO, S.L.

ELECTRICAS DE BENUZA, S.L.

ELECTRICIDAD LA ASUNCION, S.L.

ELECTRO DISTRIB CASTELLANO LEONESA, S.A.

ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.

ENERFRIAS, S.L.

HELIODORA GOMEZ, S.A.

HERED. DE M.A. CALZADA-VENTA DE B., S.L.

HIDROCANTABRICO DISTRIB. ELECTRICA, S.A.

HIDROELECTRICA DE ALARAZ, S.L.

HIDROELECTRICA DEL CABRERA, S.L.

HIDROELECTRICA DOMINGUEZ, S.L.

HIDROELECTRICA GOMEZ, S.L.

HIDROELECTRICA SAN CIPRIANO RUEDA, S.L.

HIDROELECTRICA SANTA TERESA, S.L.

HIDROELECTRICA VIRGEN DE CHILLA, S.L.

HIJO DE JORGE MARTIN, S.A.

HIJOS DE CASIANO SANCHEZ, S.L.

HIJOS DE FELIPE GARCIA ALVAREZ, S.L.

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.

JUAN DE FRUTOS GARCIA, S.L.

LA PROHIDA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, S.L.

REPSOL ELECTRICA DE DISTRIBUCION, S.L.

SALTOS DEL CABRERA, S.L.

SERVILIANO GARCIA, S.A.

UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.

VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

B82958919

B40016289

B37336732

B37326535

A47408851

B24373367

B24291833

B05149026

A09019936

B05110150

B09306267

B24258220

B24015323

A47008941

B37297256

B09349499

B47456421

A09023359

B24224248

A95075578

A63222533

A33591611

B24319311

B47447875

B47413232

B34173757

B81246258

B24374647

B09386012

B82846817

B24299851

B24014151

B24370272

A78924750

B37333796

B05150776

B37276490

A40029399

B37336831

B37336849

B05165394

B62733159

VIVIENDA

INDUSTRIAL

COMERCIAL/OFICINAS

INSTITUCIONAL

PÚBLICA CONCURRENCIA

EXTERIORES

OTROS

01

02

03

04

05

06

07

1 - Instal·lacions generadores aïllades

2 - Indústries

3 - Instal·lació temporal

4 - Instal·lació d'enllaç

5 - Habitatges

6 - Locals de pública concurrència (espectacles i activitats recreatives)

7 - Locals de pública concurrència (altres)

8 - Altres usos

9 - Instal·lació de recàrrega de vehicles elèctrics

10 - Grups generadors de socors

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IND- Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos

IND- Estaciones de servicio

IND- Industrias con potencia superior a 100 kW

IND- Otros locales mojados

IND- Otros locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I

IND- No definido

IND- Talleres de vehículos

NO IND- Alumbrado público y Alumbrado exterior

NO IND- Residencias de 3ª edad

NO IND- Bares y Cafeterías

NO IND- Otros locales no incluidos anteriormente para más de 100 personas

NO IND- Bingos, Salas de juegos de azar

NO IND- Casinos

NO IND- Galerías y Centros comerciales

NO IND- Centros de enseñanza

NO IND- Cines

NO IND- Circos

NO IND- Est. sanit. con quiróf. o UCI, Ambulat., Clínica, Consult. Médic.

NO IND- Sala expo, Ctro Cult, Museo, Sala conf/cong, Biblio, Audit, Templo

NO IND- Discotecas y Salas de fiesta

NO IND- Instalaciones comunes de edificios de viviendas

NO IND- Edificio gran altura no dedicado a viviendas o abierto al público

NO IND- Establecimiento comercial O gran almacen abierto al publico

NO IND- Estadios deportivos, Clubes sociales y deportivos

NO IND- Estaciones de viajeros y Aeropuertos

NO IND- Guarderías

NO IND- Hipódromos

NO IND- Hospitales y sanatorios

NO IND- Hoteles y hostales

NO IND- Otros locales mojados

NO IND- Otros locales con riesgo de incendio o explosión, de clase i

NO IND- No definido

NO IND- Oficina con presencia publico mayor a 50 personas ajenas al local

NO IND- Pabellones deportivos, Gimnasios y frontones

NO IND- Parques acuáticos

NO IND- Parques de atracciones, ferias

NO IND- Parking de uso público de más de 5 vehículos

NO IND- Piscinas

NO IND- Plazas de toros

NO IND- Quirófanos y salas de intervención

NO IND- Restaurantes

NO IND- Teatros

CAG
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IND

LMO

LRI

NDI

TRV

ALP

ASI

BAR

BDX

BIN

CAS

CCO

CEI

CIN

CIR

CSI

CUL

DIS

EDV

EGA

ESC

ESD

ESV

GUA

HIP

HOS

HOT

LMR

LRR

NDF

OFI

PAB

PAC

PAT

PRK

PSC

PTO
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RTE

TEA
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